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  10.1 Installering av skimmer.      

 10.2 Montering av returdyse/vakuumpunkt    
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15 MONTERING AV RØR OG SLANGER     30 
16 INSTALLERING AV STIGE      31 
17 SKADER PÅ BASSENGKONSTRUKSJONEN     31 
18 RENGJØRING OG KJEMIKALIER      31 
19 KLARGJØRING        31 
20 VINTER OG VINTERSTILLING      31 
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1      GENERELLE RETNINGSLINJER 
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Les vennligst manualen grundig før arbeidet påbegynnes og vær sikker på at du har 
alle deler som kreves for å kunne ferdiggjøre bassenget. Bruk vennligst den 
medfølgende sjekkliste for og forsikre Dem om at alle deler er tilstede og inntakte.  
På denne måten unngår du forsinkelser i arbeidet med bassenget. 
 
Skulle det imot forventning være tilfellet, at noen deler mangler eller er skadet, 
kontakt vennligst leverandøren snarest mulig. 
 
Denne manualen er blitt laget seom en guide til oppsetning av bassenget. Ansvar for 
korrekt oppsetning hviler utelukkende på den som monterer eller har påtatt seg dette 
ansvar. 
 
 
1.1      VIKTIG OG VÆRE OPPMERKSOM PÅ 
 
 

�  Sørg for nødvendig byggesøknad til din lokale kommune om tilatelse til 
oppsetting av bassenget. Sørg for å utrede vanntømming og tilkopling. Bistand 
til byggesøknad og ansvarsrett kan Partnerline være disponible med. 

 
�  Alle elektriske installasjoner skal KUN utføres av en aut. installatør. 

 
�  All oppvarming med enten gass eller olje SKAL  innstalleres av en autorisert 

installatør. 
 
 
1.2      NØDVENDIG UTSTYR 
 
 
Du vil få bruk for forskjellige verktøyer til å montere bassenget og utstyr. Dette er ikke 
inkludert i leveransen.  
 
1.2.1   TUNGE MASKINER 
 
 

�  Utstyr til søking av nedgravde rør 
 

�  Niveleringsutstyr 
 

�  Gravemaskin 

�  Undervannspumpe * (spes) 
 
�  Betongblander * (spes) 

 

 
 
1.2.2   SJEKKLISTE FOR HÅNDVERKTØY 
 
 

�  Trepinne og snor 
 
�  Water 

�  Spade 
 
�  Murerske * (Spes) 
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�  Hakke 
 
�  Forhammer 
 
�  Bløt børste 
 
�  Målebånd 

 
�  Rettholt 

 
�  Elektrisk boremaskine/batteridrill 

 
 

 
�  Stor vinkelmåler 

 
�  Forskjellige skrutrekkere 

 
�  Vippesag med fintennet blad 

 
�  Forskellige stålbits til bor 
 
�  Fastnøkler 10, 12 og 14mm 

 
�  Fil 

 
 
 
 
1.3      VALG AV BASSENGETS PLASSERING: 
 

Vennligst studer følgende råd FØR du velger plasseringen av bassenget. Her 
er en rekke gode råd til overveielse før den endelige beslutning taes. 
  

 
 
PRIVATLIV: 
 

Deres basseng bør være en del av Deres hjem, så alle fordeler med 
bassenget kommer til rette. Hvis det er mulig bør bassenget plasseres så tett 
på boligen i en avskjermet del av hagen som ikke kan sees utenfra.  

 
 
SOL: 
 

Den ideelle plassering er der hvor det er flest solskinnstimer. 
 
 
VIND: 
 

Utsettes bassenget for meget vind, vil mye varme gå tapt, og bassenget bør 
derfor avskjermes. Plasser hvis det er mulig bassenget slik at skimmeren 
rettes imot normal vindretning. 

 
 
TRÆR: 
 

Pass på: Noen trær kan gjøre skade på bassenget, så det bør plasseres ett 
stykke fra løvfellende trær og trær med lange røtter. 
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UTGRAVING: 
 

Husk på at store maskiner skal inn i haven og de vil kreve tilstrekkelig med 
plass til og kunne manøvrere. Ett område dersom mulig bør kunne reserveres 
til deponering av den oppgravde massen før alt eller noe kjøres vekk. En idee 
er å spree overskuddsmassen ut over grunden for å spare omkostninger ved å 
få det fjernet. Blir høydeforskjellen mer enn 0.3m så skal dette søkes om i 
byggesøknaden.  Høyder over 0.5m inngår normalt som bebygd areal (BYA). 
 
Et plant område vil gjøre bassengkonstruksjonen lettere og minske behovet 
for å endre på nivået. 
 
Utgravningen skal utføres på stabil grunn. Skulle det bli nødvendig og 
oppsette ett basseng på ustabil grunn så er det viktig og rådføre seg med  
kvalifisert personell (som lokal entrepenær med ansvarsrett for dette)  
 
 

VVS OG ELEKTRISITET 
 

Det skal benyttes en kommunal eller privat vannforsyning til å fylle bassenget 
såvel som ett avløp til tømming av bassenget. Bassengene tilkoples normalt 
ikke fast vann og kloakk og de utføres normalt heller ikke med bunnutløp. De 
fylles med hageslange og tømmes med medfølgende rensepumpe. All 
elektrisitet til bassenget skal forankoples en jordfeilbryter. Elektrisk utstyr skal 
plasseres minst 3.5m i luftlinje fra bassenget eller i beskyttede områder/rom.   
Elektrisk utstyr i denne sonen skal være beskyttet med beskyttelse IP44 eller 
høyere.  
Undervannslys og motorer til sikkerhetstrekk skal være dobbeltisolert lavvolt i 
henhold til SELV (sikkerhetstransformator, normalt 12V eller 24V, maks 48V)   
�

UNNGÅ HINDRINGER: 
 

Undersøk om det er nedgravde rør eller kabler. Avstand til standard 20KV 
høyspent skal være min. 6.0m målt fra hodet på en voksen mann stående ved 
bassengkanten og opp til ledninger. Høyere spenninger krever større avstand. 
For eksempel 300KV krever 20m fra senter linje.  
 

2       OPPMERKING: 
 
 
For og merke av til utgravningen kan du bruke trepinner og snorer, og deretter merke 
av på grunnen med spraymaling hvor utgravningen skal være. 
 
Toppen av bassenget er av avgjørende betydning, spesielt hvis det skal henge 
sammen eller integreres med eksisterende basseng.  Pinnen kan settes i grunnen, 
tett på bassenget men ett stykke fra utgravningen. Dette er en markørpinne  
hvor toppen representerer bassengkantens topp som er det punkt hvorfra alle mål 
nedover i grunnen måles. 
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Det endelige nivået for bassengets kantstein vil være 6 cm over toppen av 
markørpinnen. De 6 cm representerer tykkelsen av kantsteiner inklusive fuge. 
Den letteste og beste måten og overføre nivået fra markørpinnen på korrekt vis, er å 
leie inn en niveleringsmaskin og en fagmann.  
 
MERK! Å bruke en niveleringskikkert eller laserkikkert vil gjøre jobben mye enklere 
med å sette høyder. En fagmann har som regel dette som standard verktøy.    
 
 
2.1        OPPMERKING AV BASSENGET: 
 
 
Når de riktige mål til Deres basseng er funnet, skal følgende gjøres for å merke opp 
til bassenget (kun bassengets størrelse uten ekstra for isolasjon/mur/drenerende 
masser etc.): 
 
For å finne bassengets hjørner skal skjæringslinjene av strekningen som vises i 
diagrammene nedenfor fastsettes. Skjæringslinjer avmerkes med snor og 
spraymaling. Slik at det dannes små vinkler. 
 
For og avmerke bassenget korrekt, anbefaler vi og følge prosedyren under. Ut i fra 
disse punkter vil de kunne skape den endelige oppmerkningen for utgravningen 
 
 
2.2      OPPMERKINGSPROSEDYRE: 
 
 
REKTANGULÆRT BASSENG  
 

  Med Radie I hjørner 

 
 
 
 
Trinn for trinn, r ektangulær fasong:  
 

a) Plasser en pinne - A – som skal være begynnelsen av strekningen. 
b) Plasser pinne B i motsatte ende av strekningen AB. Denne strekning indikerer 

konstruksjonens beliggenhet. 
c) Bind to snorer omkring pinne A og B for og finne skjæringslinjen mellem 

strekningene AC og BC. Der hvor de to snorer krysser hverandre er punkt C. 
d) Bind to snorer omkring pinne B og C for og finne skjæringslinjen mellom 
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strekningene BD og CD. Der hvor de to snorer krysser hverandre er punkt D. 
e) Når de fire punkter er markert tegnes ytterkanten av bassenget. 

 
BASSENG Dim. Eksempel REKTANGULÆR fasong 8x4m 

AB Lengde 8.0 m 

AC Bredde 4.0 m 

BC ROT (L2 + B2) KVADRATROT (8.02  +  4.02) = 8.944 m 

BD Bredde 4.0 m 

CD Lengde 8.0 m 

 
 
OVALT BASSENG   
 

 

 
 
 
Trinn for trinn, oval fasong:   
 

a) Plasser en pinne - A – som skal være begynnelsen av strekningen. 
b)  Plasser pinne B i motsatte ende av strekningen AB. Denne strekning indikerer 
     konstruksjonens beliggenhet. 
c)  Bind to snorer omkring pinne A og B for og finne skjæringslinjen mellem  
     strekningene AC og BC. Der hvor de to snorer krysser hverandre er punkt C. 
d) Midt mellom A & C og B & D er punktene E og F.      
e) For og tegne omrisset av bassenget skal A og B forbindes, og det skal lages 

en halvsirkel mellom A og C, sentreret i E. Deretter forbindes C og D, og det 
lages en halvsirkel mellom B og D, sentrert i F. 

 
 

BASSENG Dim. Eksempel OVAL fasong 8x4m 

AB Rett Lengde - Radie 8.0 m – 4m / 2 = 6 

AC Bredde 4.0 m 

BC ROT (L2 + B2) KVADRATROT (6.02  +  4.02) = 7.211m 

BD Bredde 4.0 m 

CD Rett Lengde - Radie 8.0 m – 4m / 2 = 6 

AE Radie 4.0 m / 2 = 2 
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3         OPPMERKNING FOR UTGRAVNING: 
 
 
Når først bassenget er oppmerket er neste skritt og merke opp til den endelige 
utgravningen som skal være stor nok til vegger/isolasjon, drenerende masser og/eller 
betongforsterkning. Vegger er normalt maks. 10 cm brede inklusive 5 cm isolasjon. 
Standard metode med isolering av vegger og tilbakefylling av drenerende telefrie 
masser krever at man graver 0.6m ekstra rundt hele veien. Altså målet på bassenget 
+ totalt 1.2 meter bredere og lengre enn det egentlige bassengmålet.  
 
Basseng med varierende dybde har normalt vannrett dybde med PP-pool hvor det er 
laget en forsterket avtrapping i bunnen. 
 
 
3.1       OPPMERKING AV ROMERTRAPP: 
 
Dersom utvendig trapp så bygger denne som standard 1.5m i bredde og 1.1 m i 
lengden. Bassengets lengde blir altså 1.1m lengre med 1.5 m innsnevret bredde.   

    
 
 
3.2       OPPMERKING TIL FILTERBOKS ELLER TEKNISK R OM: 
 
 
Plassering av teknisk utstyr som filtersystem og varme mm, kan enten gjøres i en 
filterboks, ett teknisk rom eller i en nærliggende bygning. Kravet er at vannspeilet 
skal være høyere enn pumpens inntak ellers vil pumpen kunne suge mye luft og man 
vil kunne få oppstartsproblemer hver gang pumpen har vært avslått.  
Dersom allikevel man ikke kan plassere pumpen under vannspeilet så bør man 
montere en vannlås som hindrer at vannet renner ut i bassenget igjen. 
 
FILTERBOKS (Opsjon)  
 
Dersom du har bestilt med filterboks så skal denne plasseres minst 3.5m og maks 
7m fra skimmeren. Alt under 3.5m er i strid med sterkstrømsforskrifter. 
Merk opp en firkant som måler 1.5x1.5m. (Se fig. 1) 
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TEKNISK ROM 
 
Dersom du ønsker å bygge ett teknisk rom så bør dette være min. 1.5x2.0m i 
grunnflate og min. 1.2m høyt men helst så høyt som mulig slik at det blir lettere å 
operere utstyret senere. Døren bør være min. 0.9m i bredde og min. 1.0 m i høyde. 
Ideelt sett skal bunnen på det tekniske rommet være på nivå med den dypeste delen 
av bassengbunnen. Det bør være isolert med lufting og det skal ha sluk, oppvarming 
og helst lys.   
 
 
4         UTGRAVING TIL BASSENG: 
 
 
Vi anbefaler og leie en gravemaskin med erfaren fører til utgravningen. Hullet graves 
normalt i løpet av en dag. Tiden kan variere med om masser deponeres på egen 
grunn eller skal kjøres vekk. Ern gravemaskin krever sin plass for adkomst samt på 
byggeplassen så planlegg dette i god tid. Det er også mulig å leie en liten minigraver 
dersom plassproblemer, disse vil kunne fåes ned til 1 m bredde.    
Dersom masser skal kjøres bort fra området skal det gis tillatelse til denne 
deponeringen på aktuelt sted. Skal maskiner og lastebiler krysse andre eiendommer 
så skal det innhentes tillatelse til dette på forhånd. Er aktuell eiendom en kommunal 
tomt så skal kommunens ansvarlige tekniske etat søkes for tillatelse.  
Hver oppmerksom på at dette skal søkes om uavhengig i forhold til byggesøknad og 
at dette kan ta noen uker.  
 
Dersom hard stein fjell så må dette sprenges vekk hvor det må utføres av ett 
ansvarlig selskap. Tillatelse og ansvarlig utførende skal implementeres i 
byggesøknaden.  
 
Dersom mykt fjell så kan man pigge dette vekk med å sette ett piggeverktøy på en 
gravemaskin. Dette skal drøftes med en erfaren gravemaskinfører. 
  
 

Figur 1 

�
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 MERK:  
 

Det kan være en god ide og gjemme noe av den øverste jorden fra 
utgravningen, da den kan brukes til eventuelle endringer/justeringer til slutt. 

 
 GODE RÅD UNDER UTGRAVNINGEN: 
 
 

o Utgrav aldri i ustabil grunn 
o Gjenbruk aldri den oppgravde jord til gjennfylling 
o Hold øye med målene under utgravningen. 
o Hold øye med flatene under utgravningen. 
 

 
4.1       UTFØRELSE AV UTGRAVNINGEN: 
 
 

4.1.1 Grav med gravemaskinen i en lik linje til den riktige dybde (Avhengig av 
hvilken type dybde på bassenget som brukes) 
Der er følgende forskjellige standard højder 1,20 m eller 1,5m. 
Spesialhøyder kan bestilles utover dette. 

 
o Ved 1,20m høyde: Grav fra overflaten til en dybde på 1,50m.  

Dette gir 20 cm for pukk og 10 cm for subbus eller betong 
 

o Ved 1,50m høyde: Grav fra overflaten til en dybde på 1,80m.  
Dette gir 20 cm for pukk og 10 cm for subbus eller betong 
 
MERK! Pukk gir en solid drenerende grunnflate og subbusen gir en 
hard og lett justerbar plate for isolasjon og basseng. 

 
 

4.1.2  Grav ut bassenget til den krevede dybde (Se Fig 2)  
 Kontroller alle høyder og flater før arbeidet fortsettes. 

 
4.1.3  Når det er gravd ut til den laveste del af bassinet, kan det graves ut til 

 øvrige dybder (Dersom trapp el. Teknisk rom etc). 
 
4.1 .4 De øvrige dybder kan på nytt merkes opp som det fremgår av  
                tegningen.  Når utgravningen er ferdig er det en god ide å avrette de 

           siste 2-3 centimeter med en spade og rake.  
 
4.1.5 Kontroller alle mål og flater før arbeidet fortsettes. 
 
4.1.6 Utnytt gravemaskinen til og lage de nødvendige grøfter og huller til 
  rørledninger, elektriske installasjoner osv. 
 
4.1.7 Utgangspunktet for utgravningen er overflaten av bassenget. 

 
 



������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������  

� � �
����������%�� 		
���
�������
���&�	�%�'�%()'�������	*� ��+���,��-���.��� ��������������

 

4.1.8 Ved den innvendige utgravningen av bassenget er det en feilmargin på 
2% i dybden (20mm pr meter, eller +-10mm)  
 

4.1.9 Hvis det under utgravningen trenger vann ut i hullet, skal det anlegges 
ett drenssystem omkring bassenget slik at vannet ledes vekk  
(Se ”drenering under basseng”, avsnitt 5) 

 
 

 

 
DESCRIPTION OF SLOP 

 
4.2      UTFØRELSE FOR UTGRAVNING TIL FILTERBOKS: 
 
 
Før du går i gang med utgravningen til filterboksen, skal du se etter i Deres 
installasjonsveiledning for aktuelt filtersystem. 
 

4.2.1 Plasser filterboksen i en avstand på minst 3,5m og høyst 7m fra den 
nærmeste skimmer. 

 
4.2.2 Overskrid ikke pumpens maksimale primerhøyde på 60cm. Hvis dette 

ikke kan ungåes er det viktig at det er installert tilbakeslagsventil på 
sugesiden. 
  

4.2.3 Utgravningen skal følge målene. (Se Fig 3) 
 
 

 
 
 
 

Figure 2 

Figure 3 

Renne til rør 
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5        DRENERING UNDER BASSENG: 
 
 
Hvis det under utgravningen trenger vann opp av hullet, skylles dette et høyt 
grunnvannsspeil, hvilket ikke er grunn til bekymring, følg så disse simple 
instruksjoner: 
 

5.1 Bunnen av utgravningen, umiddelbart under bassenget, skal det graves 
ytterligere 45cm dypere for og lage en drensbrønn. 

 
5.2 En terrengfilt legges i bunnen av hullet. 

 
5.3 Betongblokker plasseres rundt langs kanten av brønnen for og 

forhindre at sidene i og faller sammen. 
 

5.4 En ø50mm rørledning skal føres fra midten av brønnhullet og opp langs 
bassengets bunn og sider. Se fig. 4  for bassiner med hellende bunn og 
fig. 5  for flatbunnede bassiner. 

 
5.5 Kammeret under bassenget skal nå fylles med stein/grov pukk med en 

diameter på ca. 4-5cm. Det kan evt. installeres ett drensrør og 
hydrostatisk ventil. Det skal i så fall avsettes litt plass for å innstallere 
dette. (Se installasjon av hoveddrenering) 

 
5.6 Røret skal således ligge under fundamentet og loddrett opp bak 

bassengveggen. Dette røret kan under konstrueringen av bassenget 
benyttes til og fjerne enhver form for vann ved og forbinde det til en 
elektrisk pumpe. Sørg for at vann som edes fra utgravningen ledes så 
langt vekk, at det ikke siver tilbake i hullet.  
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5.7 Innen bassenget ferdiggjøres helt skal det lages ett lite tilgengelig 
kammer som passer til bassengomgivelsene, for og beskytte og 
gjemme drensrøret, det skal utstyres med en midlertidig propp. Dette vil 
gjøre det enkelt og komme til pumpevannet fra under bassenget i det 
tilfellet at bassenget skal dreneres eller dersom noe skal skiftes ut. 
 

Drenering under basseng med hellende bunn: 
 

 
 
 
Drennering under basseng med flat bunn: 
 
 

 

 

 
 
6         FORBEREDELSE AV FUNDAMENT: 
 
 
Følg nedenstående instruksjoner for å klargjøre monteringen av bassenget: 
 
 

6.1 I de fleste tilfeller holder det med å legge 10 cm subbus som 
komprimeres med komprimator som deretter påføres 5cm styrofoam. 
I så fall dette er benyttet hopp over punktene med støping/betong. 
Toleranser på platen er ”NULLTOLERANSE” på høyden.   
 

6.2 Dersom mye leire eller ujevne grunnforhold anbefales det å støpe en 
betongsåle som bassenget monteres på. 
For og lage en forskaling til fundamentet kan planker anvendes. 
Forskalingen skal være i vater. (Se fig. 6)  

 

Figur 4 

Figur 5 
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6.3 Det er absolutt nødvendig at forskalingen plasseres i den korrekte 
høyde, da disse fundamenter er avgjørende for den endelige høyde til 
bassenget. Forskalingen plasseres ved hjelp av markørpinnen og 
nivelleringsmaskinen.  

 
6.4 Forskalingen skal passe med de ytre mål til bassenget.  

(Se Fig 6)  
 

6.5 Betongfundamentet skal være minst 10cm tykk. (Se Fig 7)  
 

6.6 Når forskalingen er ferdig, helles en betongblanding på 250/300 kg/cm3 
i forskalingen. (Se Fig 7)  

 
6.7 Benytt ett armeringsnett i betongsålen. (Se Fig 7)  

 
6.8 Sørg for at fundamentets overflate er så glatt og plan som mulig. Vi 

anbefaler at fundamentet lages i en omgang. 
Toleranser på platen er ”NULLTOLERANSE” på høyden.   
 
 

6.9 Når fundamentet er ferdigt støpt skal det tørke i minst 24 timer før det 
kan benyttes. 
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Figure 6 
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7         MONTERING AV BASSENG: 
 

                       
 
 
 
7.1      KLARGJØRING AV BASSENG: 
 
 

Nå som fundamentet er ferdig og tørt (dersom støpt) er neste skritt å isolere det 
utvendig samt forberede heisingen med kran dersom bassenget er 
levert ferdig i modul/moduler fra fabrikk.  
Bassenger over 3.6m bredde og/eller over 10m lengde leveres normalt 
i moduler som settes sammen på stedet. I så fall kommer det fagfolk fra 
fabrikken som utfører denne delen av jobben. Kravet til monteringen er 
at det skal være plant, tørt og ikke under 10°C.  
 

7.1.1 Bassengets vegger bør isoleres utenfra med 5 cm styrofoam 
Isolasjonen tilpasses med kniv og festes løst med ståltråd gjennom 

Figur 7 
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veggenes støttevanger. Hull er ferdigborret for dette. 
Bruk trykkfast og vannfast isolasjon; 80-150kN/m2 styrofoam / isolitt. 

  
  
7.1.2 Bassengets fundament bør isoleres med 5-10 cm trykkfast og vannfast 

isolasjon; 250-400kN/m2 styrofoam. 
TIPS! Tape isolasjonsskjøter med ducktape for å holde de på plass. 
  

7.1.3 Dersom bassenget blir levert helstøpt fra fabrikk så skal det forsterkes 
mellom langsider før det heises på plass. Bruk solide trestokker 2”x4”  
som kappes som bassengbredden og festes ved å skru fast noen 
støttebord. Bruk noe papp/tøy imellom slik at bassengoverflaten ikke 
skades og lås alt med noen solide strammebånd.  
 

7.1.4 Plasser bassenget i senter av platenget og la forsterkningen være på til  
bassenget er etterfylt. 
 

 
 
7.3      FORSTERKNING AV ROMERTRAPP: 
 
 
Hvis bassenget har en utvendig trapp skal denne prosedyre følges: 
 

Trappen leveres integrert i bassenget og skal støttes opp under ellers vil den 
kunne bli skadet eller deformert senere.  

 
7.3.1 Støtt opp trappen underfra med solide klosser eller lecablokker og fyll 

mellomrommet med betong eller lecakuler. (Se fig. 20) 
TIPS! Isoler trappetrinnene under med 5 cm styrofoam før den støttes 
opp  

 
 

 
 

 
 
 

Figur 20 
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7.3.2 Alternativt kan 50-100mm PVC rør brukes for og støtte trappen  
(Se fig 21) Rommet under trappen skal deretter fylles med betong eller 
lecakuler. 

 
 
 
 
 

 
 
 
10      MONTERING AF BASSENGTILBEHØR: 
 
Sjekk at du har alle deler som leveransen er bestilt for (Ordre eller plukkliste).  
 
 
10.1    INSTALLERING AV SKIMMER: 
 
 

10.1.1 De deler du skal bruke til å installere skimmeren er selve skimmeren, 
skimmer body, ramme og pakninger.  
 

   
 

Figur 21  
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10.1.2 Fest fast pakninger på skimmeren som sikrer bassengets tetthet 

 
 

10.1.3 Utvendig flens på toppkanten spares ut for skimmeren  
Bruk en sag/vippesag 

 
 
 

10.1.4 Hull og skruehull utspares, bruk frontplaten som mal og merk opp med 
sort tusj, fjern frontplaten og sag/bor hullene.  
Skimmeren skal plasseres slik at det er 10 cm fra 2/3 av skimmeren og 
opp til bassengkanten. Altså ca. 10 cm vannivå i bassenget.     

 

                         
 

10.1.5 Fest skimmeren med skruer – skru diagonalt slik at rammen ikke blir 
skeivt dratt til. Frontspjeldet (vippedekselet) monteres til slutt. 
Skruehull dekkes med dekknotter dersom dette følger med 
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10.2     MONTERING AV RETURDYSE/INNLØPSDYSE/VAKUUMP UNKT: 
 
Vakuumpunkt er i prinsippet en dyse som benyttes for tilkopling av bunssugere når 
man skal rengjøre bassenget. Dene dysen kan stenges med ett skrulokk slik at 
vannet normalt går kun via skimmeren. Monteringen av denne er lik som returdysen 
men den monteres kun 20-30 cm fra basengtoppen. 
 
 

10.2.1 Du skal bruke selve dysen, pakninger og mutter. 
 

10.2.2 Hullet utspares, bruk dysen som mal og merk opp med sort tusj. 
Sag/borr hullet.  
Dysen skal plasseres slik at det er 35-50 cm fra senter av dysen og opp 
til bassengkanten.  

                        
 

10.2.3 Dysen med pakninger monteres i hullet og mutter skrues godt til fra 
baksiden. Bildet her viser en union overgang på dysens bakside for 
tilkopling av ø50mm PVC rør/slanger for liming.  
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10.3    MONTERING AV STANDARD UNDERVANNSBELYSNING :  
    SETTING OUT THE POOL: 
 

10.3.1 Du skal bruke monteringsboksen, pakninger, flens og selve 
lysarmaturen. 
 

10.3.2 Hullet utspares, bruk monteringsboksen som mal og merk opp med sort 
tusj. 
Sag ut hullet og bor festehullene  
Monteringsboksen skal plasseres slik at det er 45-65 cm fra senter av 
boksen og opp til bassengkanten. 
 

 
 
 

 
10.3.3 Monteringsboksen festes med hjelp av selborende skruer. Figur 33 
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10.3.4 Ledningen til belysningen kan nå trees inn i PG nippelen som skal 
vende oppover. Gummiledningen skal monteres slik at det er nok 
lengde fra monteringsboksen og opp til bassengkanten (80-100 cm), 
dette kreves når selve lyspæren senere må skiftes når det er vann i 
bassenget. Stram godt til rundt PG nippelen ! 
Ikke kapp noe vekk av kabelen !  
 

                               
 
 
 
 
 
10.3.5 Dekkboks (Opsjon) for sammenkobling av gummiledningen fra lyset og 

ledning videre til sikringskursen er å anbefale. Da man senere ved 
utskiftning eller feilsøking gjør jobben enklere. Dekkboksen monteres 
eller støpes fast plant med bassengdekket 30-50 cm rett ut fra 
bassengkanten hvor lyset er plassert. 
 

10.3.6 Vannet i bassenget omgir belysningen og virker som kjøling. Derfor 
skal det alltid være vann i bassenget og inne i selve monteringsboksen 
ellers vil lyspæren brenne i stykker i løpet av noen minutter.  
Erstattes halogenlampen 50-300W med LED (lysdioder) så er ikke 
problemstillingen den samme da disse gir fra seg meget lav effekt 5-
20W..   
 
Lyskilden (uansett type) er forseglet med gummipakning slik at det ikke 
kommer vann direkte på lyskilden.  
Ved skifte av lyskilde senere så skal man passe på at pakningen er 
riktig montert og tett. 

 

Figur 33  
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10.3.7 Lampeinnsatsen festes som oftest som følger ved at man først kveiler 
opp gummikabelen innerst i monteringsboksen eller rundt den, så 
presses forsiktig hele innsatsen på plass i vannrett riktig posisjon. Skrur  
deretter fast hele innsatsen med de to innfelte syrefaste skruer.  
Pass på at gummikabelen ligger riktig ellers vil man få problemer med å 
få innsatsen helt inntil bassengveggen. 
 

     
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.4    MONTERING AV MOTSTRØMSANLEGG (OPSJON) : 
 
10.4.1 Dersom din bestilling er med integrert motstrømsanlegg så skal deler  

av dette monteres nå før bassenget fylles inntil.  
 

 
 
10.4.2 Hullet merkes opp og utspares, bruk monteringsboksen som mal og 

merk opp med sort tusj. Sag ut hullet og bor festehullene  
Monteringsboksen skal plasseres slik at det er 30 cm fra senter av 
øverste rør i boksen (vann ut) og opp til vannkanten (ca 10 cm under 
bassengkanten). Dersom skimmeren er i samme bassengende så skal 
det lages en avstand på min. 50 cm. På ovale og runde basseng vil 
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pakninger og fleksibilitet i flenser gjøre at det blir fullstendig tett.  
 

                          
 
 
 
 
10.4.3 Den sorte dyseplaten med to hull skrus fast til monteringskassetten 

med solide skruer og pakninger (kan også gjøres etterpå).  
Monterer så monteringskassetten ved å tre den inn fra baksiden 
samtidig som flensen med pakning påsettes fra vannsiden. 
Pass på at pakning er på plass først !  
Flensen festes til monteringskassetten med syrefaste skruer, 14 stk.  
 

                                                                       
 
 
10.4.4 Dersom selve motstrømsanlegget ikke skal monteres ennå  så kan 

man utsette dette til senere. Dersom røropplegget ikke gjøres ferdig så 
skal de to medfølgende store tettemuttere skues inn i hvert sitt dysehull 
og dras godt til. Nipler i de to små hull øverst for styring tettes så med 
tettepropper og skrues til. Boksen er nå tett! 
En klar medfølgende pleksiplate monteres så på monteringskassetten 
istedenfor frontplaten for å hindre smuss, skarpe kanter og skader. 
Avslutt punkt 10.4 og gå rett til punkt 11.  
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10.4.5 Montering av motstrøm komplett  
Dersom dyserørene ikke er montert ennå så skal de skrues inn med 
håndmakt, ingen ekstra tetning er nødvendig her.  
Kontrollpanelets slanger presses inn i hvert sitt nippel hull med 
tilhørende pakning med riktig hulldimensjon. Sørg for at slanger er ca 
60-80 cm ut i bassenget før nippler skrues til. Dette for at man senere 
skal kunne demontere og inspiserer/reparere kontrollpanelet mens det 
er vann i bassenget. Den tykke slangen festes til en liten medfølgende 
luftsugedyse som skal plasseres i teknisk rom eller på baksiden av 
bassenget, helst over vannspeilet. Den tynne luftslangen skal føres til 
den elektriske kontrollboksen i teknisk rom. Begge slanger kan skjøtes 
eller forlenges dersom dette er påkrevet.   
 

 
Luftsugeventil 
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10.4.6 Montering av kontrollpanelet.  

Motstrømsdysen trees så på det øverste dyserøret   
Sørg for at slangene kveiles uten å knekke dem inne i huset. 
Kontrollpanelet monteres til monteringskasetten med medfølgende 
skruer. Ikke skru for hardt til da kontrollpanelet vil kunne deformeres og 
hindre fri gange av reguleringsbryteren. 
 
 

                                 
 
 
10.4.7 Montering av dekselet. 

Dekslelet trees på kontrollpanelet og festes med fire syrefaste skruer. 
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Plasser kontrollpanelet slik at kontrollknapper løper lett og ikke stram til 
for hardt. 

 

                           
 
10.4.8 Montering av røropplegg mellom pumpe og motstrøm basseng 

Rørtilkoplinger er normalt for ø63mm PVC liming 
Skal pumpen plasseres lengre unna enn 10m så bør rørene økes til 
ø75mm for inntill 20m. Over 20m anbefales ikke da bremseeffekten blir 
meget stor.   
Ventiler for stenging ved rep. eller service anbefales montert inne i 
teknisk rom mellom bassenget og pumpe.  
 

                       
 
 
11    TILBAKEFYLLING AV MASSER 
 
11.1.1 Når alle komponenter er montert i bassenget så er det klart for tilbakefylling av 

masser.  Vi anbefaler helst lecakuler da dette er lett å arbeide med og isolerer 
meget godt. Videre er lecakuler lette masser som gir minst mulig trykk inn mot 
bassenget slik at vegger ikke buler innover. Bil kan bestilles fra en av Leca 
sine fohandlere med lecakuler som i løpet av 1-2 timer blåses på plass med 
en tykk slange. Som fullverdig forstøtning rund bassenget kan man benytte 
lecakuler ferdig i betong fra bil med slange. 
Finn nærmeste forhandler her>  http://www.maxit.no/3198/ 
 

11.1.2 Dersom vegger ikke er isolert så sørg for at dette blir gjort ellers vil varmetapet 
bli meget høyt. Se tidligere punkt om dette. 
 

11.1.3 Bassenget kan ikke fylles 100% verken innvendig med vann eller utvendig 
med masser separat ellers vil bassenget kunne deformeres eller kollapse og 
all garanti bortfaller herved. 
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11.1.4 Bassengets rette sider støttes opp med solide trebjelker 2”x4” innvendig i riktig 
bredde for hver meter hvor det hele holdes på plass med strammestropper 
og/eller skruer. Pass på og ikke skru inn i bassengveggen. Du må gjerne 
bruke ytterflensen å skru fast i da denne ikke skal være vanntett. 
På rundt basseng lager man ett kryss innvendig. 
 

11.1.5 Anbefalt masse er lecakuler i betong ferdig fra bil eller blandes selv  
hvor man har min. 4 sekker betong pr. 1m3 lecakuler. 
a) Start med å fylle 1/3 vann i bassenget 
b) Deretter tilbakefyll 1/3 av masser, fyll så 2/3 vann i bassenget. 
c) Deretter tilbakefyll 2/3 av masser. fyll så bassenget fullt. 
d) Når utvendige masser kommer til røropplegget så skal rørene legges på en 
sandpute med litt betong hvor de bør isoleres eller legges i 83/100mm tette 
drensrør før de overfylles. Dette muliggjør å skifte slanger senere dersom 
uhellet skulle være ute. 
Tilbakefyll slik at det er ca 10-15 cm igjen til planlagte dekke.  

  
11.1.6 Benyttes andre masser enn i punktet over så fyll lecakuler/subbus/sand rundt 

bassenget 30 cm opp, påfør 10 cm betong rundt hele veien. Nytt lag med 30 
cm lecakuler/subbus/sand, påfør 10 cm betong rundt hele veien og gjenta det 
hele til man er kommet helt opp.  
Fyll vann veksels vis i bassenget i samme høyde som utvendige masser.      
 

11.1.7 Forbinding av bassenget mot toppdekket 
Borr rundt hele bassenget for hver 50 cm på senter av ytterflensen ø 14mm. 
Lag en armeringskrok av ø12mm kamstål med lengde 40 cm som bøyes 10 
cm i enden 90°. Disse stikkes så ned i hver hull so m forbindingspunkt mot 
toppforsterkningen. Disse gjør at bassenget holdes lettere på plass dersom 
masser under skulle presse inn mot bassenget.    
 

11.1.8 Forsterkning rundt bassenget – Ovale og rektangulare basseng  
Bassenget skal forsterkes rundt på toppen med armert betong eller kraftige 
impregnerte tredragere eller jernbanesviller. 
Betong anbefales på det sterkeste og lag en forskaling på toppen 30-50 cm 
ut fra bassengveggen med en tykkelse på min 20 cm. 
Forskalingen armeres med 4 stk. ø12mm jern optill  
8x4m basseng og 6 stk. ø12mm jern for større bassenger.    
 

11.1.9 Forsterkning rundt bassenget – Runde basseng  
Runde basseng trenger ingen armering, det holder kun med betong 30x20 cm. 

 
11.1.9.1 Dersom montert dekkboks for undervannslys så pass på at disse kommer i 

flukt med toppdekke og vinkel i forhold til bassenget. 
Sørg for at kabel fra basseng og kabel fra sikringsskapets kurs er tilsluttet 
og nippler er tette. 

 
11.1.10 Dersom ingen tilbakefylling rundt bassenget - Frittstående  

Alt. A)  Istedenfor tilbakefylling så kan man lage en mur/betong 
konstruksjon rundt bassenget. Dersom leca så skal denne fugearmeres 
i hvert skift. Bruk 25 cm blokker. Dersom forskaling med betong så bruk 
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armeringsnett rundt hele veien. Mur/betong skal være herdet i tre dager 
før vann kan fylles i bassenget. 
Det forskales rundt alle komponentene i bassenget.  
 
Alt. B)  Dersom det skal anlegges en treterrasse rundt så kan man 
bygge inntil med trevirke. Bruk min 2x4” som bygges rundt hele 
bassenget fra bunn til topp med en avstand på 30 cm. Dette bygges tett 
inntil styrofoamen rundt slik at bassenget får god sidestøtte.  
Øvrig konstruksjon for terrassen vil sørge for at rammen rundt 
bassenget holder seg sammen. Vent med å fylle vann i bassenget til 
terrassen er ferdig gulvet. Hullrommet mellom utgravning og 
treramme/basseng kan gjerne stå åpent. Velger du å fylle igjen hullet 
så bruk knastepapp/grunnmurspapp rundt bassenget før rammen 
lages. Du må også fylle vann i bassenget før det fylles inntil ellers vil 
vegger kunne bule innover.  
SE VEDLAGTE TEGNING PÅ SISTE SIDE  
 

 
 
12      AVSLUTTENDE DEKKE 
 
Når betongforsterkningen er herdet i min 3 dager så kan avsluttende toppdekke 
legges. Det kan være tredekke, betong, stein eller fliser.  
 
12.1    KANTSTEIN (Opsjon): 
 
Kantstein skal bestilles separat og er normalt ikke inkludert. 
De monteres på ett underlag av mursement. Fukt kantsteinene før de legges slik at 
de ikke løsner igjen dersom tørken er for rask.   
Kansteinene bør ligge med litt fall vekk fra bassenget slik at overskuddsvann og 
regnvann ikke renner tilbake i bassenget. 
Pass på å ikke grise mørtel i bassenget eller bassengvannet. 
På den rektangulære delen legges først hjørnesteinene eller de første rette. 
Fronten på steinen legges slik at steinens front stikker 5mm utover bassengkanten.  
Så trekkes en snor mellom steinene som skaper en perfekt linje for resten.  
NB! Den runde toppkanten på bassenget kan taes vekk dersom ønskelig (dersom 
levert). 
Bruk diamantskive for å kappe til steinene. Kantsteinene fuges med en del blank 
sand og en del hvit sement (eller ferdig fugemasse). Overskytende fugemasse 
fjernes med våt svamp.  
Bruk en spesial silikon fugemasse som tåler klor mellom kantsteiner og basseng.  
 
Vi gjør oppmerksom på at ovale og runde bassenger krever visse typer stein da man 
må tilpasse/skjære rundt alle ovale og runde kanter.  
Type Florida (Scandi-Roc) egner seg best til runde og ovale bassenger 
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13       INSTALLASJON AV FILTERINGSSYSTEMET 
 
Dersom separat renseanlegg for montering i teknisk rom gå videre  
til punkt 13.2 
 
13.1   INNSTALLERING AV FILTERBOKS (Opsjon): 
 
Dersom bassenget er levert med filterboks så er det levert med tilstrekkelig med rør 
for 5m avstand fra bassenget. 
 
 

13.1.1 Lag ett plant og slett underlag til filterboksen. (Se Fig 36)  
 

 
 

  
 
 
13.1.2 Plasser filterboksen. 
 
13.1.3 Da bassengutstyret allerede er installert fra fabrikk og grøfter med 

rørene er klare så forbindes utstyret til filterboksen 
 

13.1.4 Alle rørene til inn- og retur skal ligge på en bløt blanding av sand og 
sement. 
 

Figur 36  
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13.1.5 Dreneringen til filterboksen skal forbindes til rørene med en svak 
helning til enten dreneringssystemet eller ett annet avtrekk.  
Vi anbefaler å installere en vannlå på dette rørløp.  

 
 

13.1.6 Bor ett hull i siden av filterboksen som er stort nok til at nettkabel for 
pumpen kan trekkes i mellom. Kabel skal beskyttes med rør eller 
lignende. 
 

13.1.7 I områder med bløt jord anbefaler vi at det lages en støydempningsmur  

 
 

13.1.8 Fyll så jorden tilbake mellom utgravningen og filterboksen 
Vi anbefaler pukk eller subus rundt filterboksen 

 
 
 
 

13.1.9 Lag ett plant og slett underlag til filterboksen. (Se Fig 36)  
 
 
 
GÅ TIL PUNKT 14  
 
 
 
 

Figur 37  
�

Figur 38  
�

Figur 39  
�
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13.2   INNSTALLERING AV RENSEANLEGG (Standard): 
 
Dersom bassenget er levert med renseanlegg for montering i eget teknisk rom så er 
det levert med tilstrekkelig med rør for 3.5m avstand fra bassenget. Større avstander 
skal bestilles/avtales ved ordre.  
Anlegget kan enten være sammensatt fra fabrikk som kit på plate eller levereres som 
separate deler.  
 

     
 
 
 
 
13.2.1 Når teknisk rom er definert og bygget eller valgt i eksisterende bolig, 

kjeller eller garage så plasseres komponentene i logisk rekkefølge  
slik at inn og utløp passer med rørføringer.  
Vi anbefaler å montere ventiler på alle rør som går inn og ut av teknisk 
rom da det er lettere å drive service senere samt stoppe vannlekkasjer 
raskt og enkelt dersom noe skulle skje.  
Normalt benyttes ø50mm PVC rør eller ø38mm fleksible 
vakuumslanger. Rørene anbefales å legges i større PVC rør slik at de 
kan lett trekkes om dersom senere utbedringer etc. 
 

13.2.2 Følg bruksanvisningen til medfølgende renseanlegg for detaljer 
 

 
14       INSTALLERING AV TILLEGGSUTSTYR: 
 
Dersom det skal installeres noe form for tilleggsutstyr så skal dette normalt utføres i 
forbindelse med teknisk rom. 
 
14.1.1 All form for varme kobles inn mellom renseanlegget og retur i 

bassenget. Det er smart å lage bypass kobling rundt all form for varme  
slik at man kan regulere gjennomstrømningen dersom aktuelt ved stort 
trykk eller forbikople dersom service/rep. 
Følg de enkelte medfølgende instruksjoner for montering. 

 
14.1.2 All form for kjemikaliestyringer, klorgeneratorer, klormater, ionisering, 

UV og Ecosmarte klorfrie systemer skal kobles i serie med returvannet 
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som går til bassenget etter aktuell oppvarming. 
Følg de enkelte medfølgende instruksjoner for montering. 

 
15       MONTERING AV RØR OG SLANGER: 
 
 
15.1    LIMING AV PVC RØR OG SLANGER: 
 
 
15.1.1  Rørene kappes vinkelrett med en håndsag (snekkersag) 
 
15.1.2  Fjern grader på kantene med sandpapir eller en metallfil  
 
15.1.3 Rengjør røret med rengjøringsmiddel dersom det ikke er rent eller  

fettfritt 
 
15.1.4            Smør lim på rør og muffer, skyv så røret raskt rett inn i muffen og hold 

  det helt stille noen sekunder slik at det ikke glir ut igjen.  
           Viktig at du ikke vrir røret eller at det ikke glir noe ut. 
           Dersom kaldt så kan man hjelpe til med en blåsepistol eller føner. 
           Ikke varm for kraftig opp da limet vil koke og rørene blir myke noe som 
           kan føre til senere lekkasjer. 

 
15.1.5           Tørk av overskytende lim med en tørr klut. 

 
15.2    MONTERING AV RØR OG KOBLINGER MED GJENGER: 
15.2 
 
15.2.1            Ved montering av rør og koblinger med gjenger så anbefaler vi å bruke 
                      en god våtroms-silikon eller gjengetape. 
 
15.2.2           Smør litt silikon på han-delen og fyll hele området med silikon. Han- 
            delen skrues så inn i hun-delen. 
                     Tørk vekk overskytende silikon med en tørr klut.  
 
15.2.3           Når alt rørarbeidet er ferdig så skal det herde i minst 24 timer. Er det 
                     under 10°C så vent 48 timer. 
 
15.2.4           Rørene bør trykktestes før tilbakefylling  
 
16      INSTALLERING AV STIGE I RUSTFRITT/SYREFAST STÅL: 
 
Denne type stige skal fastmonteres til bassengkanten på dekke og festes med solide 
skruer i en betonghelle eller påstøp på 60x45cm med en tykkelse på 30 cm. 
 

16.1 Stigens forankring har en skrue som kan løsnes for å demontere stigen 
      før vinteren. En hylse skyves nedover stigens skinne for å dekke 
      forankringen. 
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16.2 Følg videre monteringsanvisningen som følger med stigen. 
 

16.3 Som opsjon kan stige med vippehengsler bestilles da dette er meget 
     hensiktsmessig ved bruk av sikkerhetspresenning. 
 

16.4 Dersom støpt fundament til stige så vent minst 7 dager med å bruke 
      eller belaste stigen 
 

17      SKADER PÅ BASSENGKONSTRUKSJONEN 
Dersom uhellet skulle være ute slik at det blir sprekker eller slagskader på bassenget 
så kan dette utbedres ved at skadestedet lappes eller skiftes ut og høvles plant.  
Dette kan kun utføres av fagfolk fra fabrikk og skaden blir normalt helt usynlig.  
Kontakt oss dersom aktuelt.  
 
18      RENGJØRING OG KJEMIKALIER: 
Bassenget er ikke beregnet for rengjøring med sterke løsningsmidler som inneholder  
alkalisk, benzol, petrol, aceton, carbon tetrachloride, butylene-glycol eller alcohol 
base. 
 
19      KLARGJØRING AF BASSENGET: 
Bassenget etterfylles med vann slik at vannstanden er 2/3 opp på skimmeren.  
Ventiler skrues opp og sjekk mot eventuelle lekkasjer i rør og koblinger. 
Renseanlegget startes og luftes med lufteskruen. 
Eventuell varme kobles inn når all luften er ute av systemet.  
Eventuell kloring eller andre rensesystemer startes.   
 
20      VINTER OG VINTERSTILLING: 
Følg normal vinterstilling i henhold til egen instruks. 
Vannet tappes ned under dyser og lys. Anlegget og pumper dreneres.  
Det skal legges 10-20 stk tomme plastkanner med snor og lodd mot bunn i 
bassenget. Dette for å ivareta evnt. frostsprenging dersom vann i bassenget.  
Dersom normalt meget kaldt klima (> 25°C) så skal b assenget tømmes i sin helhet 
før vinteren.  
Materialet polypropylen som bassenget er laget av er noe sprøere når det er 
kuldegrader.  Så vær varsom med mekaniske belastninger i vinterperioden. 
Sørg for at eventuelt snøras (istapper) ikke faller ned på bassenget. 
 
 
 
21      GARANTI: 
 
Missfarging og naturlig blekning fra sterke kjemikalier og sol må påberegnes og 
omfattes ikke av betingelsene.  
Bassengkonstruksjonen har 10 års full garanti på konstruksjonen.  
Komponenter og renseutstyr har 2 år ordinær garanti.  
Dersom denne monteringsveiledning ikke følges så bo rtfaller garantien.  
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